Priifprotokoll

BlatbNE « e

Dichtheitsprifung fur Grundstiicksentwésserungen

“Rohrleitungen"

Wasserdruckpriifung gemaR ATV-DVWK M 143 Teil.6

Stadt
Ortsteil
Straflte / Haus Nr.

Eigenttimer

Kriterien der Wasserdruckpriifung
Prufdruck

50 mbar (50 cm) Uber dem Rohrscheitel am héchstgelegenen Punkt des Prifobjekts

Wasserzugabe pauschal 0,2 | / m? benetzter Rohrinnenflache (erlaubter Wasserverlust)
Prufzeit 15 min
Priifung Prafdatum 20
Beginn/Ende der Wasserfllung Uhr Uhr
Beginn/Ende der Prufung Uhr Uhr
Anmerkungen zur Prufung
i g Iei:ﬂg .| ON Teilange |\"MSNTECMEI®  reifache
DN benetzte Plan 1) L A1 A2
Innenflache A2 =L x A1
je Ifdm 1 m m? m?2
100 0,314 m? 2 m m? m?
125 0,393 m? 3 m m? m?
150 0,471 m? a m m? m?
200 0,628 m? 5 m m? m?
Summe aller Teilflachen A3 m?
erlaubte Wasserzugabe A3x0,2 [
gemessene Wasserzugabe - |
Priifung bestanden ja nein

Prifung durch

Pruffirma

Prufer

Sachkundiger

Unterschrift Priffirma

Unterschrift Sachkundiger

1) Teilleistungen gleicher Nennweite kénnen vor Berechnung der Innenflachen addiert werden
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